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WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego pn. ,, Wymiana serwera Rack i zasilaczy awaryjnych typu UPS 
wraz ze wstępną konfiguracją i uruchomieniem sprzętu dla Biura Zespołu Parków 
Krajobrazowych województwa Śląskiego”. 
Nr sprawy: AD-B.230.18.2024.DK 
 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego informuję, że w dniu 
22.08.2024 r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania. 
Zamawiający udziela wyjaśnień treści. 
 
Pytanie 1:  Czy zamawiający wymaga do zasilaczy UPS karty do zarządzania sieciowego. 
Zdalne monitorowanie poszczególnych zasilaczy UPS czy wystarczy standardowe połączenie. 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany zasilacz UPS komunikował się z 
zaoferowanym Serwerem w zakresie: 
w przypadku braku zasilania UPS powinien po zadanym czasie bezpiecznie wyłączyć Serwer i 
po powrocie zasilania załączyć serwer według zadanych parametrów. Rodzaj komunikacji 
dowolny (LAN, USB lub dowolny inny). 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


